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Eine Information des Fachverbandes Gebéude-Klimae.V.

Fragen und Antworten zur F-Gase-Verordnung EU-VO 517/2014

Die F-Gase-Verordnung (EU) 517/2014 wurde am
20. Mai 2014 im Amtsblatt der EU verdffentlicht.
Die Verordnung aus 2014 tritt ab Januar 2015 an-
stelle der F-Gase-Verordnung aus 2006 in Kraft.
Einige der DurchfihrungsmafRnahmen, die im Zu-
sammenhang mit der 2006 F-Gase-Verordnung
stehen, gelten weiter, bis die EU-Kommission neue
MaRnahmen verdffentlicht hat.

Im FGK STATUS-REPORT Nr. 11 werden von
EPEE Fragen zu dieser Verordnung diskutiert und
veroffentlicht. Diese Fragen und Antworten sind
juristisch nicht automatisch verbindlich, da sie nicht
Teil des Gesetzes oder der Verordnung sind. Sie
stellen jedoch die Sichtweise der beteiligten Kreise
und insoweit eine Handlungsempfehlung dar.

Zusatzlich sind jedoch Fragen auch auf nationaler
Ebene zu diskutieren. Zu diesem Zweck hat die
FGK-Arbeitsgruppe "Energieeffiziente Raumklima-
gerate und Warmepumpen" weitere Fragen und
Antworten aufbereitet. Die FGK-Arbeitsgruppe wird
diese FAQ's standig aktualisieren. Gerne nehmen
wir auch Fragen und Anregungen der Leser auf.
Bitte richten Sie Ihre Anfragen an info@fgk.de.
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Muss beim Verkauf von vorbefiillten Split-
Klimageraten gepriift werden, ob der Kunde
uber ein entsprechendes Zertifikat verfligt?

Der Art. 11 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr.
517/2014 Gber fluorierte Treibhausgase legt fest,
dass nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen
(z. B. Split-Klimagerate) nur dann an Endverbrau-
cher verkauft werden durfen, wenn sichergestellt
ist, dass die Installation von einem =zertifizierten
Unternehmen durchgefuhrt wird.

Der Nachweis, ob die installierende Person bzw.
das installierende Unternehmen die erforderliche
Zertifizierungen besitzt, obliegt dem Endverbrau-
cher (= Betreiberpflicht!). Aus diesem Grund ist der
Nachweis eines Unternehmenszertifikates von
(Zwischen-) Handlern, die Split-Klimagerate an
Kaltefachfirmen, Kaltefachhandler oder Baumarkte
zum Zweck des Weiterverkaufs beliefern, hierflr
nicht zu erbringen.

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass Kal-
tefachfirmen und Kaltefachhandler Uber die fur die
Installation erforderliche Zertifizierung verfugen.
Nur in diesem Fall dirfen die Kaltefachfirmen und
Kaltefachhandler die Gerate ihrerseits an Endver-
braucher verkaufen und bei diesen installieren.
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